
Montageanweisung / Installation Instruction 
   Lichtkanal 070 

Wandhalter / Wall Bracket 
 

  
  
  
 Gültig für: LK-Z 070.114 Valid for: LK-Z 070.114 

  Netzanschluss muss bauseitig gemäß 
der geforderten Schutzart und Schutzklasse 
vorhanden sein. Netzanschluss darf nur 
von Elektrofachkräften durchgeführt 
werden. Örtliche Vorschriften beachten. 

 Mains connection must be provided 
on-site according the required protect-
tion type and class. Mains Connection 
must only be done by electricans. 
Consider local regulations. 
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Einlass für Kabeleinspeisung 
in gezeigter Position in Profil 
bohren. 
Drill feeding inlet into the 
profile in the shown position. 

Ø 15 mm 

 

Wandhalter mit vier geeigneten 
Schrauben montieren. 
Mount the wall bracket with four 
suitable screws. 

 

Wandhalter in 
Profilnut einhängen. 
Mount wall bracket in 
the profile slot. 

 

Wandhalter mit den zwei mitgelieferten Senkkopf-
schrauben (M3 x 7) an Profiloberseite festschrauben. 
Screw the wall bracket on the upper side of the profile 
with the two provided countersunk screws (M3 x 7). 


