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Italiano Regolatore System M

1 Selezione del tipo di dispositivo

1.1 Pompa di calore "con touch panel"

HINWEISNOTA
Avviamento e utilizzo tramite touch panel vedi cap. 5 a pag. 8

È possibile procedere all'avviamento e all'utilizzo anche tramite
un dispositivo smart abbinato, come uno smartphone con
l'home app GDTS. Per procedere all'avviamento tramite smar-
tphone è necessario prima di tutto installare l'app come de-
scritto nel Cap. 2 a pag. 3. 

1.2 Pompa di calore "con pannello di stato"

HINWEISNOTA
È possibile procedere all'avviamento e all'utilizzo solo tramite
dispositivo smart, vedi cap. 4 a pag. 7.

L'avviamento e l'utilizzo della pompa di calore "con pannello di
stato" sono possibili solo tramite un dispositivo smart abbinato,
come uno smartphone con l'home app GDTS. È quindi neces-
sario che l'app venga prima installata sullo smartphone. L'instal-
lazione dell'app avviene come descritto nel Cap. 3 a pag. 5. Do-
podiché sarà possibile avviare la pompa di calore. 
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Regolatore System M Italiano
2 Installare l'home app GDTS per la pompa di calore "con touch 
panel"

L'avviamento e l'utilizzo della pompa di calore sono possibili
anche tramite dispositivo smart, per esempio uno smartphone.
Innanzitutto è necessario scaricare l'app corrispondente nel
portale per i download del fornitore dello smartphone.

Termine di ricerca: Home app GDTS

Requisiti di sistema: Android 6.0 o iOS 10 

Procedere come segue:

1) Aprire l'home app GDTS.
Confermare la schermata iniziale: mettere la spunta.

2) Registrarsi: premere "Registrati ora".
Inserire un indirizzo e-mail e una password.
Premere "Registrazione".

HINWEISNOTA
La password deve contenere almeno 8 caratteri.

3) Selezionare il tipo di impianto. "Con touch panel"

4) Selezionare "Impostazioni" e poi "Registrazione" sul touch
panel della pompa di calore. Richiedere l'UID PIN pre-
mendo il pulsante Codice di registrazione.

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrhrhrr SSSSSSSSmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvvv e  ee vverrrrrbbbbbbbiiiiiinnnnnnnndet
sssicccccchhhhhh mmittt dddddddemmmmemmmm WWWWWW---LLLLAAAAAAAANNNNNNN
„GGGDDTTTTS HHHHottttssssppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeegeeeeebbbbbbbauauauauauauttt.....

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternettttt-VVVVVVVerbbbbbiindddddduuuunng
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

System M.

Die neue Generation Wärmepumpe.
Komfortabel und ef zient für 4 – 16 kW.

GDTS Home

Verbinden Sie di  

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbindddddddduuuuunng
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

ID GDTS personale

L‘utilizzo dell‘home app GDTS richiede una
connessione al Sistema M della pompa di
calore.

  

 

E-mail

Password
Password dimenticata

Proseguire senza effettuare la registrazi

Sistema M ancora assente a casa?   

Registrati ora

Accesso disponibile solo tramite hot:

Avviare l‘app in modalità Dema.    

Login

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee verrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Si prega di registrarsi almeno una volta.

Metodo di contatto desiderato? 

E-mail *

Cognome *

Nome *

Password *

Telefono *

Registrati ora

Registrati ora

Protezione dati 

Si, desidero ricevere informazioni su
misura tramite il canale di comunica-
zione sopraindicato (ad es. e-mail, te-
lefono).

  
  

 

Si, acconsento alla raccolta, all‘elabo-
razione e all‘utilizzo dei miei dati per-
sonali ai sensi dell‘informativa sulla
privacy.

 
 

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Bitte melden Sie sich an.

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

E-Mail*

Name*

Vorname

Passwort festlegen*

Telefon

Registrierung

R g

Zustimmung zur Datenschutzerklärung

Ja, ich mö hnittene 
Informatio n mir 
angegeben wege 
(z.B. E-Ma

Ja, ich stimme der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu.

System M

Modalità Demo 

Qual è il tipo di impiato posseduto?  

Senza display  

(LED di stato)

Con display

touch

Attivare la  

modalità Demo
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Italiano Regolatore System M
5) Sul display comparirà l'UID PIN. Questo PIN sarà valido per
10 minuti.

6) Inserire nel proprio smartphone l'UID PIN visualizzato. In
seguito all'inserimento premere su "Verifica codice".

7) Sul display verrà visualizzato se il dispositivo è stato ag-
giunto con successo.
Il nome dell'impianto può essere rinominato. 
Per rinominare l'impianto di riscaldamento premere sul
simbolo della matita. Al termine della procedura pre-
mere su "Fine".
Dopo aver premuto sul nome dell'impianto lo schermo
passerà a una schermata che indica l'ora.

Ora è possibile avviare e utilizzare l'impianto tramite l'home app
GDTS come descritto nel Cap. 4 a pag. 7.

  

 

   

  

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e  ee verrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Ve bindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Z gangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttt netttttt-VVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuung
wird über r ft

  

visualizzare le ‚Impostazioni‘ sul
proprio Sistema M e poi passare
alla fase di ‚Registrazione‘.
Inserire qui il codice UID PIN  indi
cato:

Nome System M

System M UID PIN

Aggiungere impianto

Aggiungere impianto

 

  
  

 

 
 

Nominare il promrio System M
(ad es. ‚Abitazione - Monaco di
Baviera‘):

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e  ee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Manuel Schmidt

Benvenuti

Impianti personali 

System M Compact Pure 6 kW 
#0000123456

...

Aggiungere impianto
4 DOK6 xDIT · FD 9912 www.gdts.one



Regolatore System M Italiano
3 Installare l'home app GDTS per la pompa di calore "con pannello 
di stato"

L'avviamento e l'utilizzo della pompa di calore sono possibili
solo tramite dispositivo smart. Innanzitutto è necessario scari-
care l'app corrispondente nel portale per i download del forni-
tore dello smartphone.

Termine di ricerca: Home app GDTS

Requisiti di sistema: Android 6.0 o iOS 10 

Procedere come segue:

1) Aprire l'home app GDTS.
Confermare la schermata iniziale: mettere la spunta.

2) Registrarsi: premere "Registrati ora".
Inserire un indirizzo e-mail e una password.
Premere "Registrazione".

HINWEISNOTA
La password deve contenere almeno 8 caratteri.

3) Selezionare il tipo di impianto. "Con pannello di stato" (LED
di stato)

4) Nel pannello di stato della pompa di calore premere sul
simbolo "M". La connessione alla rete Wi-Fi locale viene at-
tivata. Questa procedura può durare fino a 60 secondi. In
seguito alla connessione l'indicatore del Wi-Fi si accen-
derà.

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrhrhrr SSSSSSSmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvvv e e ee vverrrrrbbbbbbbiiiiiinnnnnnnndet
sssicccccchhhhhh mmittt dddddddemmmmemmmm WWWWWW---LLLLAAAAAAAANNNNNNN
„GGGDDTTTTS HHHHottttssssppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeegeeeeebbbbbbbauauauauauauttt.....

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternettttt-VVVVVVVerbbbbbiindddddduuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

System M.

Die neue Generation Wärmepumpe.
Komfortabel und ef zient für 4 – 16 kW.

GDTS Home

Verbinden Sie di  

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbindddddddduuuuunng
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

ID GDTS personale

L‘utilizzo dell‘home app GDTS richiede una
connessione al Sistema M della pompa di
calore.

  

 

E-mail

Password
Password dimenticata

Proseguire senza effettuare la registrazi

Sistema M ancora assente a casa?   

Registrati ora

Accesso disponibile solo tramite hot:

Avviare l‘app in modalità Dema.    

Login

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Si prega di registrarsi almeno una volta.

Metodo di contatto desiderato? 

E-mail *

Cognome *

Nome *

Password *

Telefono *

Registrati ora

Registrati ora

Protezione dati 

Si, desidero ricevere informazioni su
misura tramite il canale di comunica-
zione sopraindicato (ad es. e-mail, te-
lefono).

  
  

 

Si, acconsento alla raccolta, all‘elabo-
razione e all‘utilizzo dei miei dati per-
sonali ai sensi dell‘informativa sulla
privacy.

 
 

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Bitte melden Sie sich an.

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

E-Mail*

Name*

Vorname

Passwort festlegen*

Telefon

Registrierung

R g

Zustimmung zur Datenschutzerklärung

Ja, ich mö hnittene 
Informatio n mir 
angegeben wege 
(z.B. E-Ma

Ja, ich stimme der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu.

System M

Modalità Demo 

Qual è il tipo di impiato posseduto?  

Senza display  

(LED di stato)

Con display

touch

Attivare la  

modalità Demo
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Italiano Regolatore System M
5) Avviare la connessione. Durante la connessione verranno
visualizzate le singole fasi sul display dello smartphone.
Confermare con la spunta.

6) Ora l'impianto può essere rinominato. Per rinominare
l'impianto di riscaldamento premere sul simbolo della
matita. Al termine della procedura premere su "Fine".
Dopo aver premuto sul nome dell'impianto lo schermo
passerà a una schermata che indica l'ora.

Ora è possibile avviare e utilizzare l'impianto tramite l'home app
GDTS come descritto nel Cap. 4 a pag. 7.

Collegare l‘app a 

System M.

 

 

Cliccare su „M“ sul display del

Sistema M della pompa di

calore.

 

 

La W-LAN „GDTS Hotspot“ vie-
ne rimossa dal dispositivo
smart.

Viene trasmessa la password di
accesso.

Il LED è acceso: avviare la connes-

sione

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

M

internet:

Connessione realizzata.

La connessione originaria a In-
ternet viene ripristinata.

Il dispositivo smart si connette
alla W-LAN „GD´TS Hotspot“.

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuuunng
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Collegare l‘app a 

System M.

Il dispositivo smart si connette
alla W-LAN „GD´TS Hotspot“

 
  

 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Connessione realizzata.
La W-LAN „GDTS Hotspot“ vie-
ne rimossa dal dispositivo
smart.

 
  

La connessione originaria a In-
ternet viene ripristinata.

  
 

Viene trasmessa la password di
accesso.

  
internet:

Cliccare su „M“ sul display del

Sistema M della pompa di

calore.

 

 

M Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e  ee verrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbindung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihrem Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbiindddddddduuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Ferdinand Demouser
E-mail non confermata Ancora 23 h 

Benvenuti

Impianti personali

System M Comfort Cooling 
16 kW 

...
6 DOK6 xDIT · FD 9912 www.gdts.one
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4 Accesso tramite dispositivo smart (ad es. smartphone)

4.1 Accesso

4.2 Maschera di avvio

Selezione del menu
HINWEISNOTA

È possibile procedere all'avviamento e all'utilizzo tramite
smartphone in seguito all'accesso e all'apertura della ma-
schera di avvio analogamente all'utilizzo mediante touch
panel (vedi cap. 6 a pag. 9).

Accensione
Sblocco:                            M = utente
                                                I = esperto

Esperto: inserire la password

systemm

Outdoors 15.1° 20.09.2018
Ignora

Disegna schema di sblocco

Cancella registrazione Login as Service

Verbinden Sie die 

App mit System M.

Drücken Sie auf das „M“ 

am Status-Panel ihrer 

System M Wärmepumpe.

Ihrhhrrhhrrhhhh SSSSSSSSSSSSmmmmmmmmmaraaaaa t-DeDDDD vicvv e e eee vvverrrrrrbbbbbbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnnndet
sssicccccchhhhhhhhh mmmittt dddddddddddddddemmmmmmmmmmmme WWWWWWWWWWWW----LLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNN
„GGGDDTTTTTS HHHHHottttsssssspppppppppot“.

Verbi

n

dung hergestellt.
Das W-LAN „GDTS Hotspot“
wird von Ihr Smart-Device
entfernt.
Die ursprüngliche Internet-
verbindung wird wieder
aufgegeeegeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbauauauauuuuaauuuauuttt......

Das Zugangs-Passwort wird
übermittelt.

Ihrh e Inttternetttttt-VVVVVVVVVVerbbbbbbindddddddduuuuung
wird überprüft

  

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..

Ferdinand Demouser
E-mail non confermata

Benvenuti

Impianti personali 

System M Comfort Cooling 
16 kW 

...

Utente

Esperto

Impostazioni

Tecnico manutentore
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5 Accesso tramite touch panel

5.1 Accesso

5.2 Maschera di avvio

Selezione del menu

HINWEISNOTA
Avviamento e utilizzo della pompa di calore tramite touch
panel vedi cap. 6 a pag. 9

Accensione Sblocco:
M = utente

 I = esperto
Esperto: inserire la password:
systemm

Esterno 15.1° 20.09.2018

Disegna schema di sblocco

Ignora Aiuto Login

password

q      w      e      r t      z      u      i      o      p     ü

a      s       d      f      g     h      j       k      l      ö     ä

y      x      c v      b      n    m

123

systemm

temperatura acqua calda sanitaria,
temperatura ambiente,
modalità d'esercizio...

Tipiche impostazioni 

dell'utente quali:

Utente

Avviamento (EasyOn)

Impostazioni dell'impianto quali:

Esperto

intervalli di manutenzione
dati dell’impianto
dati d’esercizio

funzioni di controlle pompa,

riscaldatore, miscelatore e valvole,

ingressi e uscite

Assistenza e diagnosi:

Utente / Tecnico 

dell'assistenza

profili,
blocco tasti,
lingua,
schermo...

Impostazioni del pannello di controllo quali:

Pannello di controllo

premere uno dei 4 simboli principali 

e trascinarlo verso l'interno in direzione "M".

Visualizzazione menu:
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6 Avviamento e utilizzo della pompa di calore

6.1 Informazioni generali
In seguito all'accesso e all'apertura della maschera di avvio (vedi
cap. 5 a pag. 8) sarà possibile procedere all'avviamento e all'uti-
lizzo usando il touch panel.

HINWEISNOTA
È possibile procedere all'avviamento e all'utilizzo tramite di-
spositivo smart in seguito all'accesso e all'apertura della ma-
schera di avvio (vedi cap. 4 a pag. 7) analogamente all'utilizzo
mediante touch panel.

6.2 Avviamento in modalità Esperto

Selezionare la voce di menu Esperto
Selezionare Avviamento (configurazione
EasyOn)

Visualizzazione della modalità d'esercizio

Esempio guida di supporto Altre fasi relative all'avviamento...

Selezionare la voce di menu Impostazioni Panoramica generale Esempio: Blocco automatico On/Off
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6.3 Impostazioni dell'utente

Selezionare la voce di menu Utente
Esempio: selezione dell'acqua calda sanita-
ria

Modifica temperatura acqua calda sanitaria

Selezionare la voce di menu Utente Esempio: selezione temperatura ambiente Modifica temperatura ambiente

Selezionare la voce di menu Impostazioni Panoramica generale utente Esempio: Blocco automatico On/Off
10 DOK6 xDIT · FD 9912 www.gdts.one
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